
 

Stappenplan na melding van legionellabacteriën in 
waterinstallaties 
Stroomschema 1 bij GGD-draaiboek Melding van legionellabacteriën in water 

 

Melding Legionella in waterinstallatie

Opslaan gegevens voor 
bepalen gezondheidsrisico 

Geen verdere actie noodzakelijk

Adviseer handhaver/eigenaar over het 
informeren van blootgestelden

Handhaver kan te nemen acties 
opleggen; GGD geeft geen 

preventie-advies aan locatie

neeja

Verhoogd gezondheidsrisico?*

Informeer handhaver
 

Zie verder LCI-richtlijn legionellose

Onrust? Zichtbare/ 
merkbare desinfectie-acties? 

Eigenaar wil informeren?

ja nee

Is er een
 handhaver?

GGD geeft indien nodig 
preventie-advies aan locatie

* Verhoogd gezondheidsrisico: waterinstallatie is een (mogelijke) bron (zie Draaiboek, paragraaf 2.3).

neeja
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